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5.1. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil perencanaan, pembuatan dan pengukuran dan pengujian 

alat pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Suhu udara luar mempengaruhi penurunan suhu yang ada di dalam kotak 

dan waktu yang dibutuhkan, karena TEC tergantung pada f). T. 

2. Harga tegangan dan arus catu daya yang memadai, dan relative stabill 

konstan, sangat mempengaruhi kinerja TEe. 

3. Laju rata-rata penurunan suhu sebesar f).T/waktu, dengan penurunan suhu 

rata-rata tanpa beban sebesar 0,58 °C/menit dan dengan beban sebesar 0,3 

°C/menit. 

5.2. Pesan Dan Saran 

1. Semakin baik kualitas TEC, dan semakin banyak jumlah TEC yang 

dipakai, maka semakin baik dan cepat pendinginan yang terjadi di dalam 

kotak. 

2. Pemakaian aki semi kering 7AH sebagai supply, tidak dianjurkan, karena 

kapasitas tegangan dan arusnya tidak memadai karena itu tegangan dan 

arusnya cepat turun. 
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