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BAB V   

PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dari kegiatan Kerja Praktik di PT Kresna Karya Teknologi 

mengenai pembuatan Integrated Nurse call System yang telah dilakukan 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Kerja Praktik di PT Kresna Karya Teknologi mengenai pembuatan 

Integrated Nurse call System yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Perusahaan PT Kresna Karya Teknologi merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam 

bidang otomasi sistem integrator PT Kresna Karya Teknologi bekerja dibidang solusi 

bangunan seperti smart room control, kontrol HVAC (Heating, Ventilating and Air 

Conditioning), kontrol akses bangunan.  

2. Kegiatan praktek yang dilakukan tidak hanya tentang tugas khusus yaitu nurse call system 

tapi juga mempelajari tentang sistem integrasi HVAC Heating, Ventilating and Air 

Conditioning) di STOC (Soetomo Transplant Organ Centre) Dr. Soetomo Surabaya. 

3. Proyek tugas khusus menjadi media pembelajaran mengenai sistem integrasi BAS 

(Building Automation System) yang diterapkan pada tombol nurse call yang kemudian akan 

dikembangkan kembali pada sistem rumah sakit. 

4. Melalui kegiatan kerja praktik ini, didapatkan pembelajaran dan pengalaman sebagai tim 

research and development untuk mengembangkan teknologi integrasi pada rumah sakit.  

5.2. Saran 

Berikut saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan lebih lanjut pada penelitian sistem 

integrasi nurse call 

1. Kapasistas komputer yang akan dipakai untuk pengujian harus ditambahkan untuk 

menghindari gangguan pada saat pengujian. 

2. Kemampuan program dalam menerima data harus ditingkatkan lagi, terutama saat banyak 

panggilan masuk respon yang dihasilkan harus lebih cepat untuk mencegah pasien 

menunggu terlalu lama. 
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