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BAB V   

PENUTUP 

 

Bab ini membahas kesimpulan dari kegiatan Kerja Praktik di PT Kresna Karya Teknologi 

mengenai Instalasi Nurse Call System dengan Metode Building Automation System (BAS) di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Sleman Yogyakarta yang telah dilakukan 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Kerja Praktik di PT Kresna Karya Teknologi Instalasi Nurse Call 

System dengan Metode Building Automation System (BAS) di Rumah Sakit Muhammadiyah 

Sleman Yogyakarta yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Perusahaan PT Kresna Karya Teknologi merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam 

bidang otomasi sistem integrator PT Kresna Karya Teknologi bekerja dibidang solusi 

bangunan seperti smart room control, kontrol HVAC (Heating, Ventilating and Air 

Conditioning), kontrol akses bangunan.  

2. Kegiatan praktek yang dilakukan yaitu mengenai EcoStruxure Building Operation software 

yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk kontrol akses bangunan serta penerapannya 

dengan melakukan pemetaan sistem HVAC untuk RSIA Kaliwaron Surabaya. 

3. Proyek tugas khusus merupakan proyek lanjutan dari proyek penelitian sebelumnya yaitu 

pembelajaran mengenai sistem integrasi yang diterapkan pada tombol nurse call yang 

akhirnya dilakukan realisasi yaitu dengan proyek instalasi Nurse Call System dengan 

Metode Building Automation System (BAS) di Rumah Sakit Muhammadiyah Sleman 

Yogyakarta. 

5.2. Saran 

Berikut saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan lebih lanjut pada kegiatan 

kerja praktik Instalasi Nurse Call System dengan Metode Building Automation System (BAS) di 

Rumah Sakit Muhammadiyah Sleman Yogyakarta 

1. Perlunya pembelajaran dan pendalaman yang lebih dengan program EcoStruxure Building 

Operation karena program tersebut juga digunakan pada proyek tugas khusus pada sistem 

perangkat lunak yang dibuat. 

2. Proyek penelitian ruang operasi yang dilakukan diharapkan dapat lebih dikembangkan 

seperti penelitian mengenai teknologi MOT yang belum diterapkan di Indonesia untuk 

menambah pengetahuan serta menambahkan gagasan baru untuk proyek selanjutnya.
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