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BAB V 

KESIMPULAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan 

kerja praktik yang dilaksanakan oleh penulis di PT Asia Pacific Rayon. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan kerja praktik di PT Asia Pacific Rayon pada 14 Agustus 

2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Penyebab utama masalah di lapangan meliputi noise tinggi, level sinyal 

tidak sesuai standar, jitter tinggi, dan unbalance dalam segmen fieldbus. 

Fenomena ini terdeteksi melalui pengawasan langsung serta 

pengumpulan data yang dilakukan secara online melalui PRM. 

2. Setiap masalah memiliki sejumlah penyebab yang bervariasi, mulai dari 

gangguan eksternal seperti aktivitas pengelasan, masalah kabel dan 

konektor (terkelupas atau longgar akibat mesin yang bergetar sangat 

cepat), hingga masalah dengan injeksi noise dari sumber daya listrik AC 

maupun sumber daya lainnya seperti PSU (Power Supply Unit). 

3. Setiap fenomena masalah dilengkapi dengan daftar aksi perbaikan yang 

terperinci. Tindakan perbaikan termasuk pemeriksaan kabel, terminal, 

terminator, hingga verifikasi informasi topologi di dalam Device Type 

Manager (DTM) yang merupakan bagian dari software PRM. 

4. Dalam upaya perbaikan, pentingnya diagnosa yang tepat ditekankan, 

seperti perlu adanya penggantian perangkat lapangan yang rusak, 

pemeriksaan kabel untuk penghantaran ground yang benar, dan 

identifikasi sumber gangguan yang menyebabkan noise, jitter, dan level 

sinyal di luar spesifikasi. 

5. Terdapat data visual seperti gambar dan statistik kesalahan komunikasi 

dari PRM yang memberikan pemahaman mendalam tentang masalah 

yang terjadi. Monitoring terus-menerus juga disarankan untuk 

memastikan kondisi yang stabil. 
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6. Untuk mencegah kesalahan dan menjaga kinerja optimal, penting untuk 

melakukan pemantauan dan perawatan rutin  (preventive dan predictive 

maintenance) pada perangkat jaringan, serta memastikan proses deteksi 

kesalahan berjalan dengan baik. 

5.2 Saran 

 Saran dalam melakukan kerja praktik adalah kegiatan ini dapat dilakukan 

berkelanjutan demi perkembangan diri sendiri, fakultas, maupun pihak industri, 

karena dapat manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, 

mahasiswa dapat mendapatkan ilmu pengetahuan, serta pengalaman secara 

langsung, sehingga dapat langsung menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

didapatkan selama berkuliah. Selain itu, dengan adanya program ini, mahasiswa 

dapat merasakan secara langsung dunia pekerjaan yang sesungguhnya, dan 

berinteraksi dengan orang-orang baru.  

Bagi pembaca yang merupakan pekerja di bidang teknik elektro atau 

maintenance engineer disarankan untuk meningkatkan praktik pemeliharaan 

berkala dan pemantauan yang teratur atas segmen fieldbus di perusahaan terkait. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keandalan kinerja dan mengurangi waktu 

breakdown akibat kegagalan fungsi jaringan Foundation Fieldbus. 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat 

mengembangkan penelitian untuk lebih mendalami analisis matematis yang 

mendasari teori fieldbus, dengan fokus pada pemodelan yang lebih rinci terhadap 

permasalahan di lapangan.  
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